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草津市開発事業の手引き 第８章消防水利、施設等に関する基準新旧対照表（寸法図関係） 
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図 １ 
 

消 防 水 利 標 識  消 火 栓 器 具 格 納 庫 

 
 ５７５型 
 新 建 植 
 
 

 
１ 据え置き型ホース格納箱 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
２ 固定式ホース格納箱 

 

    固定式ホース格納箱設置例 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

３ 消火栓器具一式の内訳（１箇所につき） 

 （１）ホース２０ｍ×６５         ３本 

 （２）管そう（バンド付、可変ノズル）  １個 

 （３）スタンドパイプ         １個 
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消 防 水 利 標 識  消 火 栓 器 具 格 納 庫 
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 新 建 植 
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２ 固定式ホース格納箱 

 

    固定式ホース格納箱設置例 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

３ 消火栓器具一式の内訳（１箇所につき） 

 （１）ホース２０ｍ×６５         ３本 

 （２）管そう（バンド付、可変ノズル）  １個 
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 図２（省略：変更なし） 
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図 ３ 

 

防 火 水 槽 用 標 識  防 火 貯 水 槽 用 鉄 蓋 

 
 
 

 

 品  名 材   料 処   理 

①  蓋 ＦＣＤ７００ 
樹脂系塗料 

②  枠 ＦＣＤ６００ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
注：上図の防火貯水槽用鉄蓋は、 

所轄消防署の指定する規格品 
を使用すること。 

防 火 水 槽 標 準 図 

                              参考：消防水利に関する基準５（消防水利の構造等） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  注：自治省消防庁（現、総務省消防庁）発行「防火水槽等技術指針等の作成」に関する報告書 

（昭和５８年３月）に基づくこと。 

図 ３ 

 

防 火 水 槽 用 標 識  防 火 貯 水 槽 用 鉄 蓋 
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注：上図の防火貯水槽用鉄蓋は、所轄消防署の指定する 

規格品を使用すること。 

防 火 水 槽 標 準 図 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  注：自治省消防庁（現、総務省消防庁）発行「防火水槽等技術指針等の作成」に関する報告書 

（昭和５８年３月）に基づくこと。 
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図４（省略：変更なし） 
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図５（省略：変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 ５ 

 

消防活動に必要な空地等の構造等 

 消 火 栓 ホ ース 格 納 庫  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


